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 内容简介 
 

本系列以《电力安全工作规程》为依据，在福建省电力有限公司制定的《安

全工作守则》（2008 年）的基础上，以“×要×步×禁”的形式，对各类作业应具

备的基本条件、应履行的基本步骤和严令禁止的违章行为进行了规范。游仁敏主

编的《变电检修》的内容包括一次设备检修、高压试验、二次设备检修、油气工

作、通信设备检修五个部分。本图册内容结合工作实际，配以生动的彩色图画，

方便现场工作人员加深理解和记忆。 
本图册可作为国家电网公司系统各单位开展安全生产活动的配套参考书，供

广大电力员工参考阅读，为确保人身、电网、设备安全而努力。 
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供电企业现场作业专业性强，环境复杂，安全风险大。为确保安

全生产，必须规范生产现场安全条件和作业行为，杜绝违章。为贯彻

落实国家电网公司深入开展“安全生产反违章”活动的工作要求，进

一步规范生产现场作业行为，严防习惯性违章，福建省电力有限公司

根据电力安全工作规程和有关规定，以“× 要 × 步 × 禁”的形式，

编制了《安全工作守则》（以下简称《守则》），对七个专业 22 类作业

应具备的基本条件、应履行的基本步骤和严令禁止的违章行为进行了

规范。

《守则》经过两年多的执行，结合实践中遇到的问题和一线员工的

意见，现采用丰富、生动的漫画加文字形式将《守则》在文字稿的基

础上进一步补充并加以概括，形成了覆盖七个专业的《供电企业员工

现场安全图册》（以下简称《图册》）。希望《图册》的出版能帮助供电

企业员工在现场工作中更严格地遵守规程、规定，确保人身、电网、

设备安全。

此为试读,需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com



为进一步规范生产现场作业行为，福建省电力有限公司根据安全

生产有关规程制度，制定了涵盖输电、变电、配电运行与检修等专业

的安全工作守则，作为生产人员必须遵守的基本准则。

在安全工作守则的基础上，福建省电力有限公司组织编写了《供

电企业员工现场安全图册》系列书，用漫画的形式，介绍了电力现场

各类作业的基本条件、工作步骤和禁令条款，旨在全面提升安全生产

管理水平，真正实现电力安全生产的长治久安。

《供电企业员工现场安全图册》包括变电运行、变电检修、送电线

路运行与检修、配电设备运行与检修、电缆检修、带电作业、水利机

械设备运行与检修以及生产现场安全规定八个分册。本分册为《变电

检修》，内容包括一次设备检修五要六步十禁、高压试验六要六步九禁、

二次设备检修六要六步八禁、油气工作五要六步七禁以及通信设备检

修五要六步七禁。

由于编绘时间仓促和水平有限，漫画中的不足和问题在所难免，

为帮助我们及时修改和完善，欢迎广大读者批评指正。
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一、一次设备检修（五要六步十禁）
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1. 特殊工种人员要持有效特种作业证上岗。

五   要



变  电  检  修  / 03

2. 要有设备台账资料和历史检修记录。

五   要



一、一次设备检修（五要六步十禁）
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3. 要有经批准的标准作业指导书。

五   要
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4. 要有合格、齐备的劳动防护用品、安全工器具和安全
设施。

五   要



一、一次设备检修（五要六步十禁）
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5. 要有带漏电保护器的检修电源。

五   要
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1. 明确作业内容，开展危险点分析，制定风险预控措施，
编制作业指导书（卡），填写工作票，做好作业前工器具、材
料准备。

六   步



一、一次设备检修（五要六步十禁）
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2. 办理工作票许可手续，明确停电范围及带电部位，确
认现场安全措施。

六   步
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3. 召开班前会，检查作业人员着装、劳动防护用品和精
神状态，检查工器具及材料，分配任务，交代安全措施和安
全注意事项。

六   步



一、一次设备检修（五要六步十禁）
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4. 按作业指导书（卡）程序及工艺标准进行作业。

六   步

此为试读,需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com


